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INSTALACION Y OPERACION
DE LA
CALDERA CBI
EN PILETA DE NATACION

FILTRO CALDERA CBI

INSTALACION:

La entrada de agua a |a caldera se conecta a la salida del filtro.

La entrada de agua a la caldera debe poseer una valvula de retencidn para impedir
que, en caso que se detenga la bomba dal filtro, la caldera se vacie por retorno del
agua a la pieta a través de la cafieria del filtro.

La salida supenor de la caldera se conecta con caferia que conduce a la pileta el

agua ya calefaccionada.

OPERACION:
Encender el fuego después de encender la bomba del filtro.
Apagar el fuego antes de detener la bomba del filtro.




